Meetcases
3. Woning Merksplas: beschrijving

Residentiele woning met vloerverwarming/koeling
= Warmtepomp met verticale boring
Zonnewerende screens

Geothermische module op ventilatiesysteem

KENNISCENTRUM /. = ?c\ AGENTSCHAP
ot g \‘_ ' bbri.. ((\3 \ INNOVEREN & |

@THOMAS MORE | ONDERNEMEN |

48 | 18/05/2021 | CORNET SCoolS K‘ C—




Meetcases
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Meetcases
3. Woning Merksplas

40 Temperaturen ventilatie 22—-30 augustus
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3. Woning Merksplas

Koelvermogen tov ventilatiedebiet 22-30 augustus
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Meetcases
3. Woning Merksplas

35
Brontemperatuur tov koelvermogen 22-30 augustus
1500,00
30 1000,00
FM ’-————T !\’/\* \A/T VvV
500,00
25 . | | S
uL._f L..J-L |
S 000 =
o I
=
20 -500,00 ‘&
-1000,00
15
-1500,00
10 -2000,00
22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08

—Tbron in (°C) —Tbron uit (°C) Koelvermogen (W) —Ventilatiedebiet (m3/h) —— Debiet bron (I/h)

KENNISCENTRUM | /.5“ s }?q AGENTSCHAP E
ENERGIE N \‘% Mlbe (& \ INNOVEREN & |

@THOMAS MORE \ ONDERNEMEN

52| 18/05/2021 | CORNET SCoolS K‘ G




Meetcases
4. Appartementsblok Herentals: beschrijving

= 50 appartementen van verschillende grootte en met
varierende orientatie

= Zeer goede isolatie + zonnewering

= 2 x 2 warmtepompen met totaal vermogen van 100kW en
een bron via KWO-systeem

= SWW via warmtepompen icm 90m? aan zonnecollectoren

= Verwarming + koeling via vloer met 2-pijpsysteem,
omschakeling via centrale setpunten. Lokale
temperatuursregeling in de verschillende appartementen.
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4. Appartementsblok Herentals
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Meetcases
4. Appartementsblok Herentals

Temperaturen 19 juli — 10 augustus 45
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Meetcases
4. Appartementsblok Herentals

= 2 pijpsysteem met algemene setpunten: setpunt koeling
aangepast op 5 september

- Koeling start nu pas bij Tbuiten > 30°C
- Max. Tbuiten in september: 26,5°C

- 50% van de dagen Tbuiten < 20°C

- Geen koeling vanaf 5 september!
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Meetcases
4. Appartementsblok Herentals

Temperaturen 1 - 24 september
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Meetcases
4. Appartementsblok Herentals

Vergelijking temperaturen juli - september (°C)
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Meetcases
4. Appartementsblok Herentals

Gemiddelde temperaturen zomer 2019
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Meetcases
4. Appartementsblok Herentals

= Koelenergie tov oriéntatie
= Appartementen gesorteerd adhv orientatie
= Grondoppervlakte in rekening gebracht
= Vergelijking met opgenomen koelenergie
= Omgerekend naar kWh/m?

- Oriéntatie ‘Noord’ bevat alle appartementen met minstens 1
raam aan de Noordzijde van het gebouw. Appartementen met
ramen op meerdere windrichtingen komen dus meermaals voor.
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4. Appartementsblok Herentals
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Meetcases
4. Toonzaal + appartement Noorderwijk

1. Appartement 1€ verdieping

= Warmtepomp met horizontaal net voor SWW +
verwarming/koeling

= Afgifte verwarming/koeling via vloer + klimaatplafond
appartement 1¢ verdieping.

= Horizontaal net: 300m?, buisafstand 50cm, DN25.
600m buislengte, oppervlakte buizen: 47,1m?.
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Meetcases
4. Toonzaal + appartement Noorderwijk

2. Toonzaal kelder + gelijkvloers

= Warmtepomp met verticale boring voor verwarming
toonzaal kelder + verwarming/koeling gelijkvloers

= Afgifte vloer kelder (verwarming) + klimaatplafond
gelijkvloers (verwarming + koeling)

= Boring: 2 x 70mdiep, DN4O0.
280m buislengte, oppervlakte buizen: 35,17m?
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4. Toonzaal + appartement Noorderwijk

Temperaturen 22 juli — 1 augustus
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4. Toonzaal + appartement Noorderwijk

Verticale bron toonzaal




Meetcases
4. Toonzaal + appartement Noorderwijk

Verticale bron toonzaal
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Meetcases
4. Toonzaal + appartement Noorderwijk

Verticale bron + toonzaal
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4. Toonzaal + appartement Noorderwijk

Vergelijking horizontale — verticale bron
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Meetcases
4. Toonzaal + appartement Noorderwijk
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Horizontale bron - Appartement
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